
要安全確認計画記載建築物【防災業務等の中心となる建築物】 耐震診断結果 廿日市市所管分

令和３年３月末日時点

内容 実施時期

別表2　（5-3）
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建物の耐震診断基準」に定める
「第２次診断法」（2001年版）

Is=0.45
Is/Iso=0.75
CTU・SD=0.437

耐震診断の結果（詳細）
Iso=0.60
X方向
　2階　 Is=0.45　CTU・SD=0.437
  １階 　Is=0.45　CTU・SD=0.448
Y方向
　2階　 Is=1.15　CTU・SD=1.139
  １階 　Is=0.87　CTU・SD=0.869　

別表2　(3-2)
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄
骨造建築物の耐震診断指針」に定める「精密診
断法（第３次診断法）」（2011年版）

 Is=0.19
Is/Iso=0.31
q=0.78

耐震診断の結果（詳細）
Iso=0.60
X方向
　3階（Ｓ造）　 Is=0.19，q=0.78
Y方向
　3階（Ｓ造）　 Is=0.21，q=0.86
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広島県廿日市庁舎第１庁
舎

廿日市市桜尾本町１番3
公官署
（庁舎）

別表2　（5-3）
一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄
筋コンクリート造建物の耐震診断基準」に定める
「第２次診断法」（2001年版）

Is=0.77
Is/Iso=1.02
q＝2.77

耐震改修済 ー

Iso=0.75（広島県の指定による）

耐震改修等の予定

番号 建築物の名称 建築物の位置
建築物の

主たる用途
耐震診断の方法の名称

構造耐力上主要な部分の
地震に対する安全性の評

価の結果
備考

1
広島県厚生農業協同組合
連合会　廣島総合病院　
検査管理棟

廿日市市地御前１丁目987
番18

病院
（災害拠点病院）

除却 令和８年度中（予定）


